
Федеральнм с.lгркба по надзору в сфере защиты прав потребrгелей и благополуl|д человека
Федеральное бюджетное учреяtдение здравоохрапения

<Щеятр гигиены и эпидемиологпи в Челябинской обпастш>
Филиал ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Че.пябинской области в городе Магнитогорске>>

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 455019, Че.тrябинская область, г. Магнитогорск, ул. С.Лазо,3l тел. (3519) 580-412; факс (3519) 24-77-97
окпо 2з021 074 огрн 105742з520560 инн/кпп 7 45112|656617 4554з002

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитоваяных лиц Ns RA.RU,S10600,
дата внесеншI сведений в реестр
аккредитованных лиц 12 окгября 2015 г.

IIРОТОКОЛ
ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИСIЫТАIIИI1

Ns 10535 от2 декабря 2020r.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АдминистраIц,Iя Сухореченского сельского поселенIбI

2. Юридический адрес: Челябинская область, Карталинский район, п. Сlхореченский, ул. Юбилейная, З2

3. Наименование образца (пробы): вода подземного источника центрirдизованного водоснабжениlI

4. Место отбора: скважина ЛЪ 6169, Челябинская область, Карталинский район, п. Новокатенино

5. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора:24.1|.2020 12:00

Ф.И.о., должность: Сухов В.В., глава СП
Условия доставки: соответствуют НЩ

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 24.11.2020 lЗ:l0

б. Щополнительные сведения:
Производственный конц)оль, договор N9 5/05-141 от 03.1 |.2020
Заявление(заявка) ]ф 146 от 03.1 1.2020
проба доставлена закЕIзчиком, акт передачи-приема пробы воды N9 517 от 24.|1.2020 r.

7. Hfl, регламентирующие объем ;iабораторных испытаний:
СанПиН 2,|.4.10'74-01' "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

Питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требованиrI к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. 

|l,

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно доtIустимые концентрации (ПД() химиЕIескIID( веществ в воде водньш объектов
хозяЙственно-питьевого и культурно-бытового водоподьзованIUI"

8. Код образца (пробы): СГЛ К.МБЛ К.20.10535 КГ 11

9. Н.Щ на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ |8|64-"12 "Вода питьевая . Метод оцределениrI содержаЕиlI сухого ocTaTKa.'l
ГОСТ 3l868-2012 Вода. Методr определеЕиr( цветности.
ГОСТ З1954-2012 Вода шлтьевая. Методы определеншI жесткости.
ГОСТ З З 04 5 -20 l 4 " Вода. Методы оцределениlI zIзотсодержащlD( веществ'!
ГОСТ 40ll-'72 "Вода питьевая . Методы измерениrI массовой концентрации общего железа"
ГОСТ 4245-72 "Вода rшtтьевая . Методы оцределениrI содержаншI хJIоридов"
МУК 4.2. 1 0 1 8-0 l "Санитарно-микробиологический анuIиз питьевой воды. |l

ПНД Ф 14.1:2:З:4.121-97 Методика измерений рН проб вод потенIп{ометриЕIеским методом (Издание 20l8г)
ГIFIД Ф 14.1:2:З:4.2Т3-05 Методика измерений мутности проб питьевых, црцродных поверхностных, црцродньж
подЗемных и сточных вод турбидш,IетриtIеским методом цо каолиЕу и по формазину. Издаrшrе 2019г.
ПНД Ф 14.|:2:4.4-95 Методика измерений массовой концентрации,нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и
сточных водах фотометри.Iеским методом с саJIиIц{JIовой кислотой,

l0. Средства измерений, испытательное оборудование:
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Nq п/п
Наименование,

тип Заводской номер
Номер в

Госреестре

J\Ъ свидетельства
о поверке, протокола об

атгестilIии

Срок
действия

1 Анализатор жидкостный
гrабораторный серии Анион

511 20802-06 10717/2020 от
12.0з.2020

11.0з.2021

2 Весы лабораторные электронrше AS
z2O/C/2

з98572/1з 49689-12 4710412020 от
2|.|0,2020

20.10.202l

J 0пектрофотометр КФК-3 КМ 1з308 3 1 884-06 117ЗЗ12020 от
23.0з.2020

22.0з.2021

4 Гермометр ртут}шй стекJIянный
табораторIшй ТЛ-7А

229 308-84 Клеfпло в цаспорте от
09.01.2020

0 8.0 1 .2023

5 Гермостат электрический
]}ховоздушный ТС-80М-2

6288 461021-02120 от
05.02.2020

04.02,202l

13. Результаты испытаний

NФrгs

г/п
Определяемые

покЕ}затели
Единиr{ц

ИЗМеРеНIIUI

Результаты
исгштаний

Величина
допустимого

ypoBIlrI

Н,Щ на методы
исследованrй

ОРГАНОЛЕПТИЧЕffi
Образец постуцил 24.11.2020 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 10535
дата начала испьrганий ZlJ_!Д?9_1!4Qдqца 

""цачи результата 25.11.2020 10:13
1 Щветность градус менее l не более 20 гост з1868_20l2
2 Иутность ( по формазину ) ЕмФ менее 1 не более 2,6 ПНД Ф 14. 1 :2:З :4.2l3-05

количЕствЕнный хийffiз
Образец поступил 24.11.2020 |3:40

Регистрационный номер пробы в журнале 10535
дата начilIа испьrганий 2!J]20ю 13:40 дата вьтцачи результата 02.|2.2020 |0:13

1 3одородный показатель ед. рн 7,2+0,2 6-9 ПНД Ф l 4.1 :2:З :4. 12 | -9'7

2 )бщая минерализация (сlхой
rcTaToK)

мг/дм3 з26*зз не более l000 гост l8l64-72

J Жесткость обцая мг-экв/дм3 6,5+1,0 не более 7 гост з1954-20l2
4 мг/дм3 менее 0,1 не более 1,5 гост 33045-2014

5 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,00З не более 3,3 гост 33045-2014
6 ЦIттраты (по NO3) мймЗ менее 0,1 не более 45 ПНД Ф 14.|:2:4.4-95
7 Клорилы (по Cl) мг/дмЗ 90+14 не более 350 гост 4245-,72
8 Келезо мг/дм3 менее 0,1 не более 0,3 гост 401 1-72

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил 24.11.2020 13:20

Регистрационный номер пробы в журнале 10535
дата ЕачаJ,Iа испытаний 2!!]_2020 lэ2Q дата вьцачи результата 25. 1 1.2020 1 l :06

1 Общее микробное число КоЕ/мл 2 не более 50 мук 4.2.1018-01
2 Сбщие колиформные

5актерии
бактерий в 100

мл
не обнаружено отс}"гствие мук 4.2.1018-0l

J Гермотолерантньте
колиформные бакгерии

бактерий в l00
N{л

не обнаружено отс}тствие мук 4.2.10l8-01

Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦа, ОТВеТСТВеННОГО За оформление протокола: Ковалева О. Р., фельдшер-лаборант

1 1. Условпя проведения испытаний : соответств}.ют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 457359 Челябинская область, г. Карталы, ул. Октябрьская, д.44

Главный врач, заместитель главн Заложков {.А., Кузеванова Н.В.
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